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1 Resumen de las ideas clave 
En este artículo vamos a calcular la demanda energética, según el Documento 
Básico. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente DB-HE 1: 
 
Ideas clave 
1. Documentos Básico de Ahorro de Energía  
2. Características de la cubierta transitable 
3. Cálculo de la transmitacia y comprobación 
Tabla 1. Contenidos que se tratan en este artículo 
Palabras clave: Ahorro energético, Cubierta, Transmitancia, CTE, HE-1 
2 Introducción 
La transmitancia térmica (U) es la medida del calor que fluye por unidad de 
tiempo y superficie, transferido a través de un sistema constructivo, formado por 
una o más capas de material, de caras plano paralelas, cuando hay un gradiente 
térmico de 1°C (274 K) de temperatura entre los dos ambientes que éste separa.1 
Las exigencias del Documento Básico de Ahorro de Energía son de obligado 
cumplimiento para las obras de nueva construcción y las intervenciones en 
edificios existentes.  
Las secciones HE0, y la HE1 establecen los valores límite de demanda de energía y 
de transmitancia térmica de elementos constructivos, según zona climática, 
diferenciando el usos residencial privado de otros usos. 
Se nos presenta la oportunidad de llevar a cabo un nuevo modelo constructivo 
basado en el ahorro de energía, en la reducción de emisiones, en el 







Figura 1. Sección HE 0. Limitación del consumo energético.  
Fuente: https://bit.ly/2I6gp4l 
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3 Objetivos 
Una vez que el alumno lea con detenimiento este documento será capaz de: 
 Identificar la envolvente del edificio. 
 Manejar la normativa para aplicarla al cálculo de una cubierta. 
 Calcular la transmitancia de una cubierta transitable dada. 
 Analizar el resultado del cálculo. 
¿Qué vamos a conseguir con este artículo? conocer si nuestro diseño de cubierta 
es adecuado a la zona climática donde se ubicará con respecto a la demanda 
energética establecida en el CTE. 
 
4 Desarrollo 
Es necesario el conocimiento previo de materiales de construcción y sus 
características; diseño y construcción de forjados; cubiertas planas y el significado 
de la transmitancia. 
4.1 Documentos Básico de Ahorro de Energía 
Según los Documentos Básicos referenciados en el apartado de introducción, 
son objeto de la opción simplificada los cerramientos y particiones interiores 
que componen la envolvente térmica del edificio, para los cuales se 
calcularán los parámetros característicos que definen la envolvente térmica: 
 Transmitancia térmica de muros de fachada (UM) 
 Transmitancia térmica de medianerías (UMD) 
 Transmitancia térmica de particiones interiores en contacto con 
espacios no habitables 
 Transmitancia térmica de cubiertas (UC) 
 Transmitancia térmica de suelos (US) 
 Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno (UT) 
 Transmitancia térmica de huecos (UH) 
 Factor solar modificado de huecos (FH) 
4.2 Zona climática del edificio a estudio 
En este punto, es importante determinar la zona climática a la que pertenece 























Figura 5. Mapa nacional de zonas climáticas. Fuente: https://goo.gl/3VRz5Z 
4.3 Características de la cubierta transitable a estudio 
La composición constructiva de nuestra cubierta transitable, desde la zona 
habitada al exterior, no existen claraboyas, ni lucernarios, es la siguiente: 
 Baldosa cerámica 14x28 cm. 
 Mortero de agarre de espesor 2 cm. 
 Lámina de geotextil 
 Aislamiento de poliestireno extruido e=7 cm. 
 Lámina de geotextil 
 Lámina de betún polimérico 
 Mortero de regularización M-40 e=2 cm. 
 Barrera de vapor 
 Hormigón ligero formación de pendiente Emed=10 cm. 
 Forjado reticular hormigón 25+5 cm. 
 Guarnecido y enlucido de yeso e=1,5 cm. 
4.4 Cálculo de la transmitacia térmica de la cubierta  
Vamos a proceder a la aplicación y cálculo de la CUBIERTA TRANSITABLE 
(Apéndice E.1.1)donde: 
Para su obtención mantendremos el sistema tradicional por capas 
complementada con las resistencias térmicas superficiales de los cerramientos 





           Figura 6. Fórmula de la Transmitancia. Fuente: https://bit.ly/2WOXpLd 
U= 1/RT (W/m2k) 
donde RT(m2K/W) es la resistencia térmica total del elemento constructivo 
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La resistencia térmica total RT de un componente constituido por capas térmicamente 













             Figura 8. Resistencias térmicas según espesor material y conductividad. 
           Fuente: https://bit.ly/2WOXpLd 
  
Recordemos los datos de partida: 
Situación: Alicante. Zona Climática B4. 
Uso: Vivienda 
Cálculo de la transmitancia de la cubierta transitable cuyos materiales 
constan en el apartado anterior. 
Según la tabla E.1 del Apéndice E, vemos que las resistencias superficiales 
para cerramientos horizontales tiene los valores: 












Figura 9. Tabla E.1 Resistencias térmicas superficiales en cerramientos en contacto con 
el aire exterior en m2K/W. Fuente: https://bit.ly/2WOXpLd 
Rn(m2K/W) = e/ʎ 
 
e, espesor de la capa de material (m) 
ʎ, conductividad térmica (W/mK) 
 
RT(m2K/W) = Rsi+ R1+ R2+ ... + Rn+ Rse 
 
R1, R2, R3...Rn: resistencias térmicas de cada capa. 
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Las resistencias de los materiales con que hemos diseñado nuestra cubierta 








También podemos obtenerla por medio de la conductividad térmica del 
material y del espesor de los materiales que componen la cubierta.  
 












Tabla 2. Relación de materiales y sus resistencias térmicas.  




U = 1/RT =1/ 2,475= 0,404 W/m2K 
MATERIAL 
e (m) ʎ W/mK) R=e/ʎ (m2K/W) 
Rse   0,04 
Baldosa cerámica 14x28 cm 0,005 1 0,005 
Mortero de agarre  0,02 1 0,02 
Geotextil    
Aislamiento poliestireno extruido  0,07 0,036 1,94 
Geotextil    
Lámina de betún polimérico    
Mortero de regularización M-40  0,02 1 0,02 
Barrera de vapor    
Hormigón ligero formación de pte  0,10 1,15 0,09 
Forjado reticular hormigón 25+5 0,30 2 0,15 
Guarnecido y enlucido de yeso  0,015 0,4 0,04 
Rsi   0,17 
TOTALES   2,475 
  
 




Según la Tabla 2.1 del apartado 2.1.4 del DB-HE-1, el máximo valor de la 
transmitancia térmica para cubiertas en Zona Climática B es de 0.59 W/m2K, 













Figura 11. Tabla 2.1 del apartado 2.1.4 del DB-HE-1 Transmitancia térmica 
máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U en 
W/m2K. Fuente: https://bit.ly/2GlFPcK 
 
4.4.2 Justificación de los resultados 
Según lo calculado, nuestro diseño cumple con la normativa de Ahorro 
energético, sin valorar la resistencia térmica que puede ofrecer la lámina de 
geotextil, la lámina de betún polimérico y la lámina de barrera de vapor; por 
lo que podremos utilizar estos materiales con las características y cualidades 
que consideremos oportunas. 
De no cumplir, consideraríamos y determinaríamos las calidades de los 
materiales de lámina de geotextil, la lámina de betún polimérico y la lámina 
de barrera de vapor. 
De seguir sin cumplir los límites de la Transmitancia, iremos incrementando las 
cualidades de los materiales más susceptibles para ello. Si aún así no 
alcanzamos que la envolvente sea apta, el siguiente paso sería el incremento 
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5 Cierre 
A lo largo de este objeto de aprendizaje hemos visto las exigencias de la 
normativa CTE referentes al ahorro energético y qué pasos hay que seguir para 















     Figura 12. Estructura de este artículo docente. Fuente: elaboración propia 
Para comprobar qué realmente has asimilado qué es la transmitancia y los pasos a 
seguir para su cálculo, te animo a que diseñes otro tipo de cubierta y la sitúes en 
un punto geográfico concreto.  
Sigue los pasos indicados en este artículo docente y lo conseguirás... ¡A POR ELLO! 
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